第三章  项目需求和质量标准
★ 部分为核心参数：不满足视为无效投标；
＃部分为重要指标：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；
其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。
一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求
（一）工程量清单 
     [image: 旧磁共振楼2-3楼工程量清单_A2F34]
（2） 技术规格参数
     （请以表格形式陈列......)
（3） 项目基本要求
以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据且：
1）竣工后检测有害物质必须满足GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；
2）涂刷面颜色一致，无砂眼，无刷纹，不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷；
3）保证地面、门窗、灯具、家具等洁净，无涂料痕迹；
4）不准有掉粉、起皮、漏刷、透底、咬底、流挂、疙瘩、刷痕等现象；
5）墙面侧视平整无波浪状，表面平整、反光均匀，没有空鼓、起泡、开裂现象；
6）施工或验收中发现以上内容未达标需无条件返工。
（四）商务要求
1、投标人资格要求
1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。
2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）
3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。
4）本项目不接收联合体投标。
2、售后服务和资质
1）质保期：通过验收之日起不少于1年。
2）施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院旧磁共振楼2-3楼     
[bookmark: _GoBack]3）付款条件（进度和方式）：
经验收合格后，三十个工作日付合同款的 95% ，其余5% 作为质保金，壹年（根据项目特点定）内无质量问题后付清（无息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。
 二、合同签订
招标人和中标人应当自公示结束后15个历日内签订采购合同。
 三、其他

四、特别说明
如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。



第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  最低评标价法 确定中标候选人。
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